
  สําเนา

เลขที่รายงาน อก 0321/100340/2568
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะหทดสอบ

NSC-TISI-TIS 17025

TESTING 0197

รายงานนี้รับรองผลการตรวจ วัด วิเคราะหทดสอบ เฉพาะตัวอยาง นํ้า

ขอมูลจากลูกคา

จากโรงงาน/แหลงนํ้า สํานักงาน อ.ส.ค. ภาคใต

จุดเก็บ นํ้าทิ้งหลังออกจากระบบบําบัด

สถานที่ตั้ง 174 หมูที่ 9 ตําบล หนองตาแตม อําเภอ ปราณบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ 77120

ประกอบกิจการ ผลิตภัณฑนม U.H.T. ปริมาณนํ้าทิ้ง ไมระบุ ลบ.ม./วัน เก็บตัวอยางโดย นายปรีชาพล มุสิกลัด

สังกัด สํานักงาน อ.ส.ค. ภาคใต เก็บตัวอยางเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2568 เวลา 09:00 น.

ขอมูลจากหองปฏิบัติการ

วันที่หองปฏิบัติการรับตัวอยาง 13 มีนาคม 2568 เวลา 12:57 น.

และหามนํารายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออางอิงกอนไดรับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆา แกไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือขอความใดๆ ถือวารายงานฉบับนี้ไมสมบูรณ

และหามคัดถายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะหแตเพียงบางสวน โดยไมไดรับอนุญาตจากหองปฏิบัติการเปนลายลักษณอักษร ใบรายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะ

ตัวอยางที่ไดรับการตรวจวิเคราะหเทานั้น

รหัสปฏิบัติการ 12-25680313-00332

ลักษณะตัวอยาง สีเขียวมีตะกอนสีเขียว วันที่วิเคราะห 13 มีนาคม 2568 ถึง 20 มีนาคม 2568

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห ผลวิเคราะห วิธีทดสอบ

คาความเปนกรดและดาง 8.8 SM part 4500-H+ B

คาบีโอดี (มิลลิกรัมตอลิตร) 10 SM part 5210 B and part 4500-O G 

คาซีโอดี (มิลลิกรัมตอลิตร) 58 SM part 5220 C

คาของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (มิลลิกรัมตอลิตร) 32 SM part 2540 D

คาของแข็งละลายนํ้าทั้งหมด (มิลลิกรัมตอลิตร) 751 SM part 2540 C dried at 180 °C

หมายเหตุ

- SM หมายถึง Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th edition, APHA, AWWA & WEF, 2023

- วิธีวิเคราะหทดสอบและคามาตรฐานเปนไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 30

พฤษภาคม พ.ศ. 2560

- * รายงานการทดสอบนอกขอบขายการรับรองจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

- คาความเปนกรดและดางที่อุณหภูมิ 26.1 องศาเซลเซียส

ทบทวนโดย   อนุมัติโดย

 

นายณัฏฐชัย นอยพิมพ

นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ

25 มีนาคม 2568

 

นายรักษพร ปานรัตน

นักวิทยาศาสตรชํานาญการ ทําหนาที่แทน ผูอํานวยการศูนยวิจัยและเตือน

ภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก

25 มีนาคม 2568

ศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก

123 หมู 4 คุงกระถิน เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000

โทร. 03-291-9549 ตอ 5101 โทรสาร - หนา 1/2
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รายงานนี้รับรองผลการตรวจ วัด วิเคราะหทดสอบ เฉพาะตัวอยาง นํ้า

ขอมูลจากลูกคา

จากโรงงาน/แหลงนํ้า สํานักงาน อ.ส.ค. ภาคใต

จุดเก็บ นํ้าทิ้งหลังออกจากระบบบําบัด

สถานที่ตั้ง 174 หมูที่ 9 ตําบล หนองตาแตม อําเภอ ปราณบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ 77120

ประกอบกิจการ ผลิตภัณฑนม U.H.T. ปริมาณนํ้าทิ้ง ไมระบุ ลบ.ม./วัน เก็บตัวอยางโดย นายปรีชาพล มุสิกลัด

สังกัด สํานักงาน อ.ส.ค. ภาคใต เก็บตัวอยางเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2568 เวลา 09:00 น.

ขอมูลจากหองปฏิบัติการ

วันที่หองปฏิบัติการรับตัวอยาง 13 มีนาคม 2568 เวลา 12:57 น.

และหามนํารายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออางอิงกอนไดรับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆา แกไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือขอความใดๆ ถือวารายงานฉบับนี้ไมสมบูรณ

และหามคัดถายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะหแตเพียงบางสวน โดยไมไดรับอนุญาตจากหองปฏิบัติการเปนลายลักษณอักษร ใบรายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะ

ตัวอยางที่ไดรับการตรวจวิเคราะหเทานั้น

รหัสปฏิบัติการ 12-25680313-00332

ลักษณะตัวอยาง สีเขียวมีตะกอนสีเขียว วันที่วิเคราะห 13 มีนาคม 2568 ถึง 20 มีนาคม 2568

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห ผลวิเคราะห วิธีทดสอบ

คานํ้ามันและไขมัน (มิลลิกรัมตอลิตร) * นอยกวา 5 SM part 5520 D

หมายเหตุ

- SM หมายถึง Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th edition, APHA, AWWA & WEF, 2023

- วิธีวิเคราะหทดสอบและคามาตรฐานเปนไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 30

พฤษภาคม พ.ศ. 2560

- * รายงานการทดสอบนอกขอบขายการรับรองจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

- คาความเปนกรดและดางที่อุณหภูมิ 26.1 องศาเซลเซียส

ทบทวนโดย   อนุมัติโดย

 

นายณัฏฐชัย นอยพิมพ

นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ

25 มีนาคม 2568

 

นายรักษพร ปานรัตน

นักวิทยาศาสตรชํานาญการ ทําหนาที่แทน ผูอํานวยการศูนยวิจัยและเตือน

ภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก

25 มีนาคม 2568

ศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก

123 หมู 4 คุงกระถิน เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000

โทร. 03-291-9549 ตอ 5101 โทรสาร - หนา 2/2

สิ้นสุดการรายงานผล


