
  สําเนา

เลขที่รายงาน อก 0320/100349/2568
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะหทดสอบ

NSC-TISI-TIS 17025

TESTING 0184

รายงานนี้รับรองผลการตรวจ วัด วิเคราะหทดสอบ เฉพาะตัวอยาง นํ้า

ขอมูลจากลูกคา

จากโรงงาน/แหลงนํ้า บริษัท จันทบุรี โกลบอล ฟูดส จํากัด เลขทะเบียนโรงงาน 10220000825499 [3-8(2)-8/49จบ] ลําดับที่ 8(2)

จุดเก็บ นํ้าเสียบอสุดทาย (ไมระบายออกนอกโรงงาน)

สถานที่ตั้ง 99/11 หมู 9 ถนน จันทบุรี-สระแกว ตําบล มะขาม อําเภอ มะขาม จังหวัด จันทบุรี 22150

ประกอบกิจการ แปรรูปผักและผลไม ปริมาณนํ้าทิ้ง 200 ลบ.ม./วัน เก็บตัวอยางโดย ยุทธพงษ แกวปน

สังกัด สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี เก็บตัวอยางเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2568 เวลา 15:10 น.

ขอมูลจากหองปฏิบัติการ

วันที่หองปฏิบัติการรับตัวอยาง 28 กุมภาพันธ 2568 เวลา 13:55 น.

และหามนํารายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออางอิงกอนไดรับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆา แกไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือขอความใดๆ ถือวา

รายงานฉบับนี้ไมสมบูรณและหามคัดถายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะหแตเพียงบางสวน โดยไมไดรับอนุญาตจากหองปฏิบัติการเปนลายลักษณ

อักษร ใบรายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอยางที่ไดรับการตรวจวิเคราะหเทานั้น

รหัสปฏิบัติการ 12-25680228-00207

ลักษณะตัวอยาง สีเทา ขุน มีตะกอน มีกลิ่นเหม็น วันที่วิเคราะห 28 กุมภาพันธ 2568 ถึง 12 มีนาคม 2568

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห ผลวิเคราะห วิธีทดสอบ

คาความเปนกรดและดาง 6.9 SM part 4500-H+ B

คาบีโอดี (มิลลิกรัมตอลิตร) 135 SM part 5210 B and part 4500-O G 

คาซีโอดี (มิลลิกรัมตอลิตร) 431 SM part 5220 C

คาของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (มิลลิกรัมตอลิตร) 70 SM part 2540 D

คาซัลไฟด (มิลลิกรัมตอลิตร) 3.7 SM part 4500-S2- F

หมายเหตุ

- ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560

- SM หมายถึง Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023

- * ผลทดสอบที่ไมใชขอบขายที่ไดรับการรับรองจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

- คาความเปนกรดและดาง ทดสอบที่อุณหภูมิ 23.7 องศาเซลเซียส

ตรวจไมพบ, Method Detection Limit (MDL) ของแคดเมียม มีคา 0.00030 mg/L นิกเกิล มีคา 0.0013 mg/L สารหนู มีคา 0.0050 mg/L โครเมียม

ทั้งหมด ตะกั่ว สังกะสี มีคา 0.050 mg/L

ทบทวนโดย   อนุมัติโดย

 

นางณัฐกานต ผาวันดี

นักวิทยาศาสตรชํานาญการ

31 มีนาคม 2568

 

นายทวี อําพาพันธ

ผูอํานวยการศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

31 มีนาคม 2568

ศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

17/4 หมู 7 หนองขางคอก เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

โทร. 03-313-6059 โทรสาร หนา 1/3



  สําเนา

เลขที่รายงาน อก 0320/100349/2568
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะหทดสอบ

NSC-TISI-TIS 17025

TESTING 0184

รายงานนี้รับรองผลการตรวจ วัด วิเคราะหทดสอบ เฉพาะตัวอยาง นํ้า

ขอมูลจากลูกคา

จากโรงงาน/แหลงนํ้า บริษัท จันทบุรี โกลบอล ฟูดส จํากัด เลขทะเบียนโรงงาน 10220000825499 [3-8(2)-8/49จบ] ลําดับที่ 8(2)

จุดเก็บ นํ้าเสียบอสุดทาย (ไมระบายออกนอกโรงงาน)

สถานที่ตั้ง 99/11 หมู 9 ถนน จันทบุรี-สระแกว ตําบล มะขาม อําเภอ มะขาม จังหวัด จันทบุรี 22150

ประกอบกิจการ แปรรูปผักและผลไม ปริมาณนํ้าทิ้ง 200 ลบ.ม./วัน เก็บตัวอยางโดย ยุทธพงษ แกวปน

สังกัด สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี เก็บตัวอยางเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2568 เวลา 15:10 น.

ขอมูลจากหองปฏิบัติการ

วันที่หองปฏิบัติการรับตัวอยาง 28 กุมภาพันธ 2568 เวลา 13:55 น.

และหามนํารายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออางอิงกอนไดรับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆา แกไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือขอความใดๆ ถือวา

รายงานฉบับนี้ไมสมบูรณและหามคัดถายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะหแตเพียงบางสวน โดยไมไดรับอนุญาตจากหองปฏิบัติการเปนลายลักษณ

อักษร ใบรายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอยางที่ไดรับการตรวจวิเคราะหเทานั้น

รหัสปฏิบัติการ 12-25680228-00207

ลักษณะตัวอยาง สีเทา ขุน มีตะกอน มีกลิ่นเหม็น วันที่วิเคราะห 28 กุมภาพันธ 2568 ถึง 12 มีนาคม 2568

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห ผลวิเคราะห วิธีทดสอบ

โครเมียม (มิลลิกรัมตอลิตร) * ตรวจไมพบ SM part 3030 F, 3120 B (ICP/OES)

ทองแดง (มิลลิกรัมตอลิตร) นอยกวา 0.10 SM part 3030 F, 3120 B (ICP/OES)

แคดเมียม (มิลลิกรัมตอลิตร) ตรวจไมพบ SM part 3030 F, 3120 B (ICP/OES)

ซีลีเนียม (มิลลิกรัมตอลิตร) * นอยกวา 0.010 SM part 3030 F, 3120 B (ICP/OES)

ตะกั่ว (มิลลิกรัมตอลิตร) * ตรวจไมพบ SM part 3030 F, 3120 B (ICP/OES)

หมายเหตุ

- ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560

- SM หมายถึง Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023

- * ผลทดสอบที่ไมใชขอบขายที่ไดรับการรับรองจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

- คาความเปนกรดและดาง ทดสอบที่อุณหภูมิ 23.7 องศาเซลเซียส

ตรวจไมพบ, Method Detection Limit (MDL) ของแคดเมียม มีคา 0.00030 mg/L นิกเกิล มีคา 0.0013 mg/L สารหนู มีคา 0.0050 mg/L โครเมียม

ทั้งหมด ตะกั่ว สังกะสี มีคา 0.050 mg/L

ทบทวนโดย   อนุมัติโดย

 

นางณัฐกานต ผาวันดี

นักวิทยาศาสตรชํานาญการ

31 มีนาคม 2568

 

นายทวี อําพาพันธ

ผูอํานวยการศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

31 มีนาคม 2568

ศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

17/4 หมู 7 หนองขางคอก เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

โทร. 03-313-6059 โทรสาร หนา 2/3
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กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะหทดสอบ
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รายงานนี้รับรองผลการตรวจ วัด วิเคราะหทดสอบ เฉพาะตัวอยาง นํ้า

ขอมูลจากลูกคา

จากโรงงาน/แหลงนํ้า บริษัท จันทบุรี โกลบอล ฟูดส จํากัด เลขทะเบียนโรงงาน 10220000825499 [3-8(2)-8/49จบ] ลําดับที่ 8(2)

จุดเก็บ นํ้าเสียบอสุดทาย (ไมระบายออกนอกโรงงาน)

สถานที่ตั้ง 99/11 หมู 9 ถนน จันทบุรี-สระแกว ตําบล มะขาม อําเภอ มะขาม จังหวัด จันทบุรี 22150

ประกอบกิจการ แปรรูปผักและผลไม ปริมาณนํ้าทิ้ง 200 ลบ.ม./วัน เก็บตัวอยางโดย ยุทธพงษ แกวปน

สังกัด สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี เก็บตัวอยางเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2568 เวลา 15:10 น.

ขอมูลจากหองปฏิบัติการ

วันที่หองปฏิบัติการรับตัวอยาง 28 กุมภาพันธ 2568 เวลา 13:55 น.

และหามนํารายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออางอิงกอนไดรับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆา แกไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือขอความใดๆ ถือวา

รายงานฉบับนี้ไมสมบูรณและหามคัดถายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะหแตเพียงบางสวน โดยไมไดรับอนุญาตจากหองปฏิบัติการเปนลายลักษณ

อักษร ใบรายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอยางที่ไดรับการตรวจวิเคราะหเทานั้น

รหัสปฏิบัติการ 12-25680228-00207

ลักษณะตัวอยาง สีเทา ขุน มีตะกอน มีกลิ่นเหม็น วันที่วิเคราะห 28 กุมภาพันธ 2568 ถึง 12 มีนาคม 2568

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห ผลวิเคราะห วิธีทดสอบ

นิกเกิล (มิลลิกรัมตอลิตร) ตรวจไมพบ SM part 3030 F, 3120 B (ICP/OES)

แบเรียม (มิลลิกรัมตอลิตร) นอยกวา 0.10 SM part 3030 F, 3120 B (ICP/OES)

แมงกานีส (มิลลิกรัมตอลิตร) นอยกวา 0.10 SM part 3030 F, 3120 B (ICP/OES)

สังกะสี (มิลลิกรัมตอลิตร) * ตรวจไมพบ SM part 3030 F, 3120 B (ICP/OES)

สารหนู (มิลลิกรัมตอลิตร) * ตรวจไมพบ SM part 3030 F, 3120 B (ICP/OES)

หมายเหตุ

- ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560

- SM หมายถึง Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023

- * ผลทดสอบที่ไมใชขอบขายที่ไดรับการรับรองจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

- คาความเปนกรดและดาง ทดสอบที่อุณหภูมิ 23.7 องศาเซลเซียส

ตรวจไมพบ, Method Detection Limit (MDL) ของแคดเมียม มีคา 0.00030 mg/L นิกเกิล มีคา 0.0013 mg/L สารหนู มีคา 0.0050 mg/L โครเมียม

ทั้งหมด ตะกั่ว สังกะสี มีคา 0.050 mg/L

ทบทวนโดย   อนุมัติโดย

 

นางณัฐกานต ผาวันดี

นักวิทยาศาสตรชํานาญการ

31 มีนาคม 2568

 

นายทวี อําพาพันธ

ผูอํานวยการศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

31 มีนาคม 2568

ศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

17/4 หมู 7 หนองขางคอก เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

โทร. 03-313-6059 โทรสาร หนา 3/3

สิ้นสุดการรายงานผล


