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เลขที่รายงาน อก 0323/200061/2568
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห

รายงานตอไปนี้รับรองผลการตรวจวัดวิเคราะหเฉพาะตัวอยาง อากาศ      บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร (ภูเวียง) จํากัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10400003525532 [3-88(2)-35/53ขก] ลําดับที่ 88(2) 102

สถานที่ตั้ง 365 หมู 1 ถนน มะลิวัลย ตําบล หนองเรือ อําเภอ หนองเรือ จังหวัด ขอนแกน 40210

ประกอบกิจการ ผลิตพลังงานไฟฟาขนาดกําลัง 20 เมกะวัตต จากเชื้อเพลิงชีวมวลและผลิตจําหนายไอนํ้า

ตรวจวัด/เก็บตัวอยางโดย นายคมสรรค ศรีปฐมชัย สังกัด ศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตามคํารองขอของ วาทิน ไชยขันธ สังกัด สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแกน

และหามนํารายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออางอิงกอนไดรับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆา แกไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือขอความใดๆ ถือวา

รายงานฉบับนี้ไมสมบูรณและหามคัดถายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะหแตเพียงบางสวน โดยไมไดรับอนุญาตจากหองปฏิบัติการเปนลายลักษณ

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอยางอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไวเทานั้น

วันที่วิเคราะห 4 กุมภาพันธ 2568 ถึง 5 กุมภาพันธ 2568

รหัสปฏิบัติการ 22-25680226-00060

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห ผลวิเคราะห วิธีทดสอบ

ฝุนละออง (มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร) * 66 Isokinetic, Gravimetric

อัตราการไหล (ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง) ** 162,000 US EPA Method 5

หมายเหตุ

- ใหยกเลิก รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห เลขที่ อก 0323/200032/2568 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ 2568 และใหใชรายงานฉบับนี้แทน เนื่องจาก

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแกน ขอแกไขรายละเอียดในรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห ตามบันทึกขอความที่ ขก 0034(2)/242 ลงวันที่ 19

กุมภาพันธ 2568 โดยแกไขเลขทะเบียนโรงงานจากเดิม "40400297025631 [3-88(2)-12/63ขก]" เปน "10400003525532 [3-88(2)-35/53ขก]" และ

แกไขการประกอบกิจการจาก "ผลิตพลังงานไฟฟา ขนาดกําลัง 24 เมกะวัตต จากเชื้อเพลิงชีวมวลและจําหนายไอนํ้า" เปน "ผลิตพลังงานไฟฟาขนาด

กําลัง 20 เมกะวัตต จากเชื้อเพลิงชีวมวลและผลิตจําหนายไอนํ้า"

- เก็บตัวอยาง/ตรวจวัด ภายในปลองระบายออกนอกโรงงานของหมอไอนํ้าขนาด 135 ตัน (Boiler 2) ที่ใชชานออยเปนเชื้อเพลิง ผานระบบบําบัดแบบ

Multi-Cyclone และ Wet Scrubber ในวันที่ 16 มกราคม 2568 ระหวางเวลา 15.40 - 16.28 น.

* รายงานผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแหง (dry basis) โดยปริมาตรอากาศเสียที่ออกซิเจนรอยละ 7

** รายงานผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแหง (dry basis)

ทบทวนโดย   อนุมัติโดย

 

นายชัชวาล แกนเชียงสา

นักวิทยาศาสตรชํานาญการ

27 กุมภาพันธ 2568

 

นางเนตรนภา ครโสภา

ผูอํานวยการ

27 กุมภาพันธ 2568

ศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

303/11 หมู 14 ซอยรัตนาภา ถนนมิตรภาพ ศิลา เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000
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